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rozbiórka ścianki szklanej
wraz z drzwiami

wymiana drzwi windowych
na EI60

skucie filarka
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przebicie dla wentylacji
w górę

wymiana drzwi na otwierana na zewnątrz
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istniejący hydrant p.poż
z wężem półsztywnym

wym. szafki76/86/27 cm
zawór odcinający na wys. 135 cm

szacht
instalacyjny

PN1-O2

istniejący hydrant p.poż
z wężem półsztywnym

wym. szafki76/86/27 cm
zawór odcinający na wys. 135 cm

2.25
sala dializ
Pow: 200,9 m2

2.02
kuchnia
Pow: 12,3 m2

2.03
łazienka
Pow: 1,9 m2

2.04
dyżurka pielęgniarek
Pow: 10,6 m2

2.05
wc personelu
Pow: 1,4 m2

2.06
brudownik
Pow: 9,6 m2

2.07
pok. pielęgniarek
Pow: 13,2 m2

2.08
brudownik
Pow: 4,8 m2

2.09
brudownik
Pow: 4,9 m2

2.10
łazienka
Pow: 2,8 m2

2.12
sala łóżkowa
Pow: 19,1 m2

2.15
pokój zabiegowy
Pow: 17,3 m2

2.16
magazyn
Pow: 2,2 m2

2.17
łazienka pacjentów
Pow: 5 m2

2.18
łazienka
Pow: 3,1 m2

2.19
łazienka pacjentów
Pow: 6,9 m2

2.20
mag. nerek
Pow: 6,3 m2

2.21
magazyn
Pow: 3,4 m2

2.22
p. przygotowania pacjenta
Pow: 15,9 m2

2.23
sala łóżkowa
Pow: 27,9 m2

2.24
sala łóżkowa
Pow: 24,3 m2

2.26
sala dializ- izolatka
Pow: 18 m2

2.27
szatnia
Pow: 19,9 m2

2.28
pom. techniczne
Pow: 0,7 m2

2.30
poczekalnia
Pow: 25,6 m2

2.29
pom. higieniczno - sanitarne
Pow: 3,3 m2

2.31
natrysk
Pow: 2,2 m2

2.32
łazienka
Pow: 3,6 m2

2.33
pokój lekarski
Pow: 23,7 m2

2.34
dyżurka lekarska
Pow: 8,8 m2

2.37
klatka schodowa
Pow: 27 m2

2.36
komunikacja
Pow: 10,5 m2

2.14
śluza
Pow: 3,4 m2

2.13
przedsionek
Pow: 2,1 m2
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