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(Czes¢ opisowa

1.

1.1

Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest montaz paneli fotowoltaicznych o mocy
130 kWp na dachu budynku internatowego nr 4 zlokalizowanym na terenie Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie oraz przystosowanie rozdzielni elektrycznej 66
do podiaczenia instalacji fotowoltaicznej.

Charakterystyczne parametry okre$lajgce wielkoéé obiektu Iub zakres robot
budowlanych

Budynek internatowy nr 4 zlokalizowany jest na terenie Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie w péinocno-zachodniej jego czesci. Dojazd do budynku odbywa sig
drogg asfaltowg — gléwny z drogi krajowej nr 61, a drogi z drogi miejskiej.

Budynek zostat wybudowany w 1936 roku, posiada dwie kondygnacje nadziemne
oraz piwnice. Konstrukcja budynku: murowana z wypelnieniem z cegly peinej, dach
ptaski kryty papa termozgrzewalng w technologii DKD, stan bardzo dobry (montaz
paneli bez ingerencji w poszycie dachu). Wody opadowe z dachu odprowadzane sg
rurami spustowymi zewnetrznymi. Budynek ocieplony jest styropianem w technologii
lekkiej-mokrej. Stolarka okienna z PCV. Komunikacja pionowa w budynku odbywa si¢
trzema klatkami schodowymi. Obecny stan techniczny budynku bardzo dobry, budynek
poddany przebudowie w latach 2018 — 2024.

Uzbrojenie terenu — przytacza:

energetyczne (Nn),
wodno-kanalizacyjne,
sie¢ cieplna,

przylacze teletechniczne.

Instalacje:
- ¢.0. 1 ciepla woda z sieci miejskiej,
— kanalizacja sanitama do sieci migjskiej,
— elektryczna zasilana z sieci miejskie;j,
— elektryczna i odgromowa,
— telekomunikacyjna,
— wentylacyjna.

Stan techniczny budynku:
—~ stan techniczny obiektu dobry.

Parametry obiektu zgodne z dokumentacia
— kubatura budynku — 21 559 m?,
— powierzchnia uzytkowa budynku — 4 793 m?,
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2.2

2.3

2.4

— dhugoséé budynku — 134,25 m,
— szeroko$¢ budynku — 18,90 m,
—  wysokosé budynku — 8,70 m i 12,45 m.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Budynek jest w ciaglej cksploatacji, w zwiazku z powyzszym nalezy zwrocié
szczegblng uwage na prawidtowe zabezpieczenie placu budowy pod katem porzadku
oraz bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektu.

Ogolne wlasciwoscl funkcjonalno — uzytkowe,

W wyniku wykonanych prac na dachu budynku internatowego nr 4 zostang
zamontowane panele fotowoltaiczne. W budynku nr 66 zostanie przystosowana
rozdzielnia do podlaczenia paneli fotowoltaicznych.

Szezegdlowe wlasciwoscei funkcjonalno — uzytkowe

Parametry obiektu takie jak powierzchnia, wysokos¢, kubatura itp. nie ulegng zmianie.
Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Przygotowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych

Miegjsce prowadzenia robot budowlanych nalezy zabezpieczyé zgodnie z BHP
i dostgpem os6b nieupowaznionych oraz utrzymywaé w nalezytym porzadku. Materialy
z demontazu nalezy niezwlocznie usuwaé z terenu Centrum i zgodnie z przepisami
utylizowac.

Architektura
Nie dotyczy
Konstrukcja
Nie dotyczy.
Instalacje budowlane

Zakres prac

Etap I

Montaz paneli fotowoltaicznych o mocy 130 kWp na dachu budynku internatowego
nr4 (bez ingerencji w poszycie dachu) z optymalizatorami (jeden optymalizator
do dwdch paneli, ktéry ograniczy napigcie do 1 V po odigczeniu zasilania AC), ulozenie
instalacji AC w obrebie budynku, podiaczenie do istniejacej RGnn. Zastosowane panele
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fotowoltaiczne musza by¢ o mocy minimum 500 Wp. Tolerancja wykonania £ 2%
od 350kW.

Etap I

Opracowanic pelnej dokumentacji technicznej tj. projekt wykonawczy branzy
elektrycznej wraz z uzgodnieniami w PGE, inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna,
dokumentacja powykonawcza, odbiory i uruchomienia z OSD, dopuszczenia do pracy
oraz uzgodnienia z OSD, testy zrédia po wuchomieniu. Modernizacja rozdzielni 66
do podiaczenia instalacji fotowoltaicznych o lgcznej mocy docelowej 350 kWp.
Przewidywany jest montaz instalacji fotowoltaicznych o facznej mocy docelowej
350 kWp. Montaz automatyki rozproszonej do sterowania instalacja PV.

Planowany do zastosowania rodzaj materialéw nalezy uzgadniaé z zamawiajacym
w trakcie realizacji robét budowlanych.

Materialy przewidziane do realizacji robdt, wykonczenia budowlano — montazowego,
winny byé zastosowane w odpowiednim rodzaju, kiasie i gatunku oraz posiadac
odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty i oceny zgodne z wymaganiami
zharmonizowanych Polskich Norm (PN ~ EN).

Wykonanie rob6t zgodnie z prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, wiedza
techniczng budowlana.

2.5 Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Po zakoniczeniu prac budowlanych
wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Cze¢sS¢ informacyjna
3.1 Prawo do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane.

3.2 Gwarancja

Wymagany minimalny okres gwarancji na roboty budowlane: 5 lat. Gwarancja
na inwentery: 7 lat. Gwarancja na panele: 25 lat

Okres gwarancji bedzie liczony od daty odbioru koficowego robét.

Wykonawca zapewni coroczne przeglady okresowe w okresie 5 lat wliczone w wartosé
oferty.

3.3 Informacje ogdlne

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu. Termin nalezy uzgodnié
z przedstawicielem Wydzialu Inwestycji 1 Remontéw Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania na biezgco (przed



wbudowaniem) z zamawiajacym materialoéw przewidzianych
oraz poszczegolnych etapéw robot budowlanych.

3.4 Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna w zalaczniku nr 1.

do wbudowania
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

fot. nr 1 dach budynku nr 4

Fot. nr 2 dach budynku nr 4

Zatageznik nr 1




Fot. nr 3 dach budynku nr 4

Fot. nr 4 trafostacja 66



Fot. nr 5 trafostacja 66

Fot. nr 6 trafostacja 66



Fot. nr 8 trafostacja 66

#

n—



